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yV anm LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
mCUE = 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel, 42 64 00 821

Kociol wodny typu Technix-Pel 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
produkowany przez:
P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobdtka, Szczury 33B

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymog6w dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

Parametr Symbol Warto§é | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 77 o | 275 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s * I 2 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
B Wytwarzane cieplo \ *Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezo@ego og-r..:ewania
uzytkowe Sprawnast ulytkowa potrzeby whasne pomieszczeri dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% . | organiczne ;
znamionowe] | znamionowej | znamionowe) | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie Cz:;uu zwigzki ﬂmi ﬂm:“
mocy mocy mocy mocy mocy macy czuwania sl,]\; gazowe “gg a;‘“():l
cieplnej cieplnej cieplngj cieplnej cieplnej cieplngj oGC
2
E P Py M 73 elma elmin Psgp Espv | Esoce | Esco | Eswox
L] i
2
§ 14,0 4,0 81,9 81,7 0,050 0,018 0,003 14 8 278 173
3
% kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
2
EEI=114 (A" ) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | 2500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottéw, Turbin, Urzadzen Grzewczych 1 Odpylajgcych oraz Emisji
Pylowo-Gazowej.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 10/20-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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