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LABORATORIUM BADAN KOTLOW 1 URZADZEI'! GRZEWCZYCH
ECUEmN 93-231 Léd#, ul. Dostawcza | , tel, 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/795/20
Kociol wodny typu Technix-Pel 24

0 nominalnej mocy cieplnej 24 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet)
produkowany przez:
P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobotka, Szczury 33B

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreélone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Parametr Symbol Warto$¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywno$é energetyczna 78 % 2 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczei TIs * 2 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
—— —_— e 4
Wytwarzane ciepto *Zuzycie energii elekirycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Sprawniosé urytkows potrzeby wilasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | priy 3% y przy | Pprzy 0% . L A (8 1. 30% s ; czastki argapicz?e tlenek tlenki
ZNamionowe) | Znamionowe) | ZNamionowe) | Znamionowe) | ZNamionowej | Znamionowej w tryble ol Z\r\'lazkl gl szod
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe g{g) NO:
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0GC
2
g P Fif P Tin Tip elmax elmin Psp Esem | Esoce | Esco E; nox
wl
2
g 23,1 6,3 82,0 81,6 0,060 0,023 0,003 10 6 165 184
£
g kW kW % % kW kW kW | mg/m’ | mgm® | mg/m® | mg/m?
=
EEI=114 (A" ) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonalo Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji
Pylowo-Gazowe;j.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 16/20-L.G.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012.
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