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URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/722/CUE/18

potwierdzajace, Ze :
kociol wodny typu TORET-PELLET

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW,
z automatycznym podawanizm paliwa statego. opalany granulatem drewna . pellets”

produkowany przez:

Spoldzielnia Metalowcow KOTLARZ
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Grzewezych w Lodzi, ul. Dostaweza 1 - podane w sprawozdaniu
z badan nr 210°18-LG.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem, ze producemt nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadZen poddanych badaniom. bez ich wezesniejszego uzgodnienia
2 Laboratorium, ktare wydato éwiadectwo.

Okres waznodci §wiadectwa
od 07.2018 do 07.2021
Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakladu Badan Urzadzen
i Urzadzen Grzewczych Energetycznych
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INSTYTUT ENERGETYKI

instytut Badawczy
) i Zsklad Badad X .
(podpis) Urzadzed Energetyczaych CUE (podpisj
93-231 £6d#, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

Lodz: dnia 25.07.2018 r.
Strona 122
Z.P.H.U.BIADALA - Kinga Biadata — jest cztonkiem Spétdzielni , KOTLARZ”
jest uprawniona do produkc;ji tego kotta, oraz postugiwania sie tym
$wiadectwem. |
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SWIADECTWO
Nr OS/722/CUE/18

Kociot wodny typu TORET-PELLET
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW

z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany granulatem drewna ,.pellets™
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

» Uzyskana wartos¢ ! Wymagania
arametr Miano 1 norm
TORET-PELLET |  § przepiséw
granulat drzewny ..pellets™
$ Q! Mg 19,1 >17
i A % 03 ' <05
i W % 72 <12
Moc cieplna kW 151 4,7 (100£8)% Qx *=
Sprawnosé n % 92,1 91,1 > 884"
) co T 207> <500
‘:‘;‘ NOx izl 196 146 = bez wymagai
E 0GC ® 19 1= <20
= T
Pvi 15 37 = <40

b
1w przeliczeniu na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych
“*?dotvezy obeiazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy ciepingj
! dotyczy tylko mocy nominalnej
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Lodz, dnia 25.07.2018 r.
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Instytut Badawezy

tel. 22 3451-200
fax 22 83663 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

01-330 Warszawa, ul. Men 8
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or konta: 22 1160 2202 0006 0000 2987 3013

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 Lodz ul. Dostawcza 1, tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/277/18

‘CUE-

Kociol wodny typu TORET-PELLET

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
opalany granulatem drewna ,,pellets”
produkowany przez:
Spéldzielnia Metalowcow KOTLARZ
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125'WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwa stale.

Parametr Symbol Warto§¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnoesc energervezna 5 = 75 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
i i : s 80 o = W B ¢ N : a0 kW
ogrzewania pomieszczen 277 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
W yn\an:e!ne Fmpio Sprawnosé uztkowa Zuzxcie energii :!eklr_x canej na Emisje (!0!} czace sczon?\‘\ €20 Ogrzewania
untkowe " potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
5 — : 1 2 organiczne
o ] P 0k 3 Lok O e 358 PrEY o pray aulf" wmbie |czastaswale zwiazki |tlenck weglatlenkt azow
&) 3] 5] W) Wej | Znamionowe) : 5
i : i d A s .| czuwania PM pazowe co NO.
mosy ciepingj | mocy cieplngj | meey cieplne) [ mocy cieplne) ! mocy cieplngj | moey cieplnej oG
= '
H Py P 3 n elmax elpun Psg Eip | Ecove | Esco | B sox
> r (d
3 A
g 15,1 4,7 835 84 0,04 | 002 0.004 34 12 203 154
2 i
£ kW kW | % % kw | kW kW | mg/m® | mg/m* | mg/m® | mg'm?
= | |
Wymogi ekoprojektu: <40 €20 | <3500 ; <200 |
* Pomiary zuzycia energii elekirvezne) wykonano poza zakresem akredytacji
EEI=118

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 210/18-LG.

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
o
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Loédz: dnia 25.07.2018

Z.P.H.U. BIADALA - Kinga Biadata - jest cztonkiem Spétdzielni ,, KOTLARZ”
i jest uprawniony do produkcji tego kotta ,oraz postugiwania sie tym swiadectwem.



