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URZADZENIE

SWIADECTWO
Nr 0OS/694/CUE/18

potwierdzajace, Ze :

kotly wodne typu Technix

o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 19 i 24 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobétka, Szczury 33B

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajg wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach
zbadafinr 181/18-L.G i 184/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzgdzen poddanych badaniom, bez ich wezesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Nie badane kotly typu Technix o znamionowych mocach cieplnych 15 i 19 kW spelniaja wymagania
dotyczace ochrony §rodowiska poniewaz zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotlow
jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego
kotta réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwigkszego kotta. Nie badane kotly mieszczg sig
w tych przedziatach.

Okres waiznos$ci §wiadectwa

od 06.2018 do 06.2021
Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakladu Badan Urzadzen
i Urzadzen Grzewczych Energetycznych
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

CUES

SWIADECTWO
Nr 0S/694/CUE/18

Kotly wodne typu Technix
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 19124 kW,

z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spehiaja wymagania 5 klasy.

Uzyskana warto$§é Wymagania
Raramsty Miano | rechnix12 | Technix24 | ., "OTO
i przepiséw
Wegiel kamienny sortymentu groszek
£ Q Mi/kg 28,2 >28,0
& A’ % 6,5 2+7
w’ % 7.5 <11
Moc cieplna kW 11,2 [ 2,8= [ 224 | 49= | (100+8)% Qn ™=
% - o | 288,17 12 kW
Sprawnosé n % 88,5 (86,1 | 889 | 87,77 | S o0 in 24 kW
" CO 184 | 497= | 380 | 159~ <500
£ NOx g | 389 [332%] 378 [ 277" | bez wymagas
- m
5 0GC 5 | 8= | 5 | 6= <20
Pyt 39 | 27 | 39 | 30 < 40>

*} w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
* dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
**) dotyczy tylko mocy nominalnej
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZED'I GRZEWCZYCH
BCUE®m 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/267/18
Kociol wodny typu Technix 12

0 nominalnej mocy cieplnej 12 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:
P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobotka, Szczury 33B

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymog6w dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

]

Parametr Symbol Warto§é¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 79 o 2 75 dia kotldéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s 2 77 dia kotiéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wyth;zrzane cieplo o 7 *Z.uZycne encrg;:i g]?ictrycmc_; na Erms;c &o-tymce sc;;t;no;t;go ogzzcwama
uzytkowe SRS uzytkowa potrzeby wlasnc ponncszczcn dla pahwa ulccanego
e - . o R B Sl ol e F_
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% . | organiczne .
mamionowej | mamionowej | znamionowej ] ionowej ionowej w trybie c:‘:lm zwigzki t]emi: tenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PMe gazowe wé% abzlotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej ciepinej cieplnej 0GC Ox
2
£ Py Py n o elmax elmin Psp Espm | Esoce | Esco Es nox
1%
B
§ 11,2 2,8 85 83 0,046 0,015 0,002 29 8 450 341
g kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m®
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 181/18-LG.
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