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SWIADECTWO
Nr OS/797/CUE/18

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu Technix
o nominalnych mocach cieplnych 24, 30, 38 i 48 kW,

Z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
63-450 Sobétka, Szczury 33B

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badafi laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach
z badan nr 184/18-L.G i 287/18-LG.

Nie badane kotly typu Technix o znamionowych mocach cieplnych 30 i 38 kW spelniaja wymagania
dotyczgce ochrony $rodowiska poniewaz zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotléw
jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwiekszego do najmniejszego
kotta réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwigkszego kotla. Nie badane kotly mieszczg si¢
w tych przedziatach.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanycl: urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczeéniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydalo §wiadectwo.

Okres waznoSci §wiadectwa
od 08.2018 do 08.2021
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Kotly wodne typu Technix
o nominalnych mocach cieplnych 24, 30, 38 i 48 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Uzyskana wartos¢ Wymagania
P s
SEAMELE Miano | Technix 24 | Technix48 | . o o
i przepisow
Wegiel kamienny sortymentu groszek
£ Q! MJ/kg 28,2 28,1 > 28,0
& '\ % 6,5 6,3 2+7
wr % 7.9 11 <11
Moc cieplna kW 22,4 | 4,9~ | 46,5 | 12,57 | (100:8)% Qn ™
- & - o | 288,4%-24 kW
Sprawno$é n %o 88,9 87,71 90,2 | 89,3 | 88,77 - 48 kKW
» CO 380 | 189> 65 | 113~ < 500
:g-; NOx mge |78 2770 389 | 333 | bez wymagas
FS 0GC 5 6= | 3,5 8= <20
Pyl 39 | 30 | 39 | 34~ < 40

“} w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
**) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
***) dotyczy tylko mocy nominalnej

L.6dz, dnia 17.08.2018 r.
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEﬁ GRZEWCZYCH
EBCUE®R 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel, 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/356/18
Kociol wodny typu Technix 48

o nominalnej mocy cieplnej 48 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbarska
63-450 Sobdtka, Szczury 33B

speinia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymog6w dotyczgcych ekoprojektu dla kottow na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢ - Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnosé energetyczna 82 % 2 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s & 2 77 dla kotiéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo *Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace se-znnowcgo ogrzewania
uzytkowe Sprawnost uzytkowa potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% . | organiczne "
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej znamionowej | znamionowe; w trybie cz?::kl zwigzki ﬁe:nc]k thinks
mocy mocy mocy mocy moey mocy czuwania SPI\; gazowe wg(g)a a;oom
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0GC *
2
E #, Py n Tp Elmax elmn Psy Espm | Esoce | Esco | Eswos
[72]
2
§ 46,5 12,5 87 86 0,090 0,021 0,002 35 7 106 34]
g
% kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m? | mg/m?
{ EEI =82 Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | =500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 287/18-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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